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Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ε Σ   Π Ρ Ο Δ Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε Σ


ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
1. Ο Ανάδοχος θα ακολουθήσει πιστά τις οδηγίες του κατασκευαστικού οίκου του κινητήρα και της γεννήτριας του κάθε Η/Ζ τόσο ως προς τα υλικά που θα τοποθετηθούν, όσο και ως προς το είδος και τον τρόπο εκτέλεσης των εργασιών.

1. Μετά το πέρας των εργασιών ο Ανάδοχος να εκτελέσει τους απαιτούμενους από τον κατασκευαστικό οίκο ελέγχους λειτουργίας και τα Η/Ζ να παραδοθούν σε πλήρη και καλή λειτουργία .


1. Μετά το πέρας των εργασιών να παραδοθούν στη ΔΕΥΑ Χαλκίδος ξεχωριστά για κάθε Η/Ζ πρωτότυπο δελτίο εργασιών, που θα περιλαμβάνει τον πίνακα των υλικών που χρησιμοποιήθηκαν, κατάσταση των ελέγχων και αναφορά μετρήσεων/παρατηρήσεων ελέγχων. Επίσης, να παραδοθεί κατάσταση επιπλέον εργασιών επισκευής που η αναγκαιότητά τους αναδείχθηκε κατά τη διάρκεια της συντήρησης.

1. Οι υποψήφιοι ανάδοχοι οφείλουν να διαθέτουν ISO 9001:2015 .

1. Δεκτοί οικονομικοί φορείς είναι αυτοί που είναι οι ίδιοι ή να διαθέτουν Ένα (1) άτομο (το ελάχιστον) Μηχανολόγο Μηχανικό ανώτατης πανεπιστημιακής σχολής για την επίβλεψη των επισκευών και την σύνταξη των αναλυτικών δελτίων συντήρησης. Η σχέση των ανωτέρων ατόμων θα αποδεικνύεται με νόμιμο τρόπο και θα είναι συγκεκριμένη : Ιδιοκτήτης ή Μέτοχος Εταιρείας ή να έχει εξαρτημένη εργασία δηλ. Υπάλληλος .


1. Η έδρα της επιχείρησης του Αναδόχου ή η μόνιμη κατοικία των ατόμων που συγκροτούν την ομάδα έργου, να βρίσκεται επί ποινή αποκλεισμού και για λόγους αμεσότητας εντός του Δήμου Χαλκίδας. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος έχει την Έδρα του εκτός Δήμου Χαλκιδέων, τότε υποχρεούται να έχει εν λειτουργία επίσημο Υποκατάστημα εντός του Δήμου της Χαλκιδέων ή να συνεργάζεται με Οικονομικό φορέα συγγενούς ειδικότητας και ασχολίας με το αντικείμενο του διαγωνισμού, που έχει την Έδρα του στον Δήμο Χαλκιδέων.
ΑΡΘΡΟ 1: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 

Το αντικείμενο της Σύµβασης είναι η ανάληψη ολοκληρωμένης συντήρησης µετά των αιτούμενων ανταλλακτικών όπως προβλέπεται από τους κατασκευαστές των δεκατεσσάρων (14) Ηλεκτροπαράγωγων Ζεύγων (Η/Ζ) που διαθέτει η ΔΕΥΑ Χαλκίδας για τα αντλιοστάσια ακαθάρτων και το Κέντρο Λυμάτων Χαλκίδας, καθώς και η αποκατάσταση των βλαβών τους όταν αυτό απαιτείται. Συγκεκριμένα θα συντηρούνται και θα υποστηρίζονται  τεχνικά τα Η/Ζ µε στόχο να είναι  πλήρως διαθέσιµα και σε απρόσκοπτη λειτουργία καθ’ όλη την  περίοδο ισχύος της  σύµβασης. 
Στο παράρτηµα της παρούσας επισυνάπτεται και τεύχος µε την αναλυτική τεχνική περιγραφή του προς συντήρηση συστήματος.

ΑΡΘΡΟ 2: ΕΤΗΣΙΟ ΒΑΣΙΚΟ ΤΙΜΗΜΑ 
                 (ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ) 

Το Βασικό ετήσιο τίµηµα για την υποστήριξη του συστήματος περιλαμβάνει τις παρακάτω κατηγορίες : 
 Το  Ετήσιο βασικό τίµηµα θα αναφέρετε στις υπηρεσίες συντήρησης.  
1. Ετήσια προληπτική συντήρηση που περιλαμβάνει συντήρηση ενός έκαστου ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους σύµφωνα µε τις οδηγίες του κατασκευαστή και τα συμφωνηθέντα δια της παρούσης. 

2.  ∆ιµηνιαίος οπτικός έλεγχος ήτοι: 
α. Προλη̟τικός έλεγχος λειτουργίας ενός έκαστου ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους. 
β. Εντο̟πισµός και αποκατάσταση δυσλειτουργιών ή βλαβών των Η/Ζ. 

3.  Το Ετήσιο βασικό τίµηµα  θα περιλαμβάνει όλα τα αναλώσιµα ανταλλακτικά τα οποία 
      είναι απαραίτητα για την ετήσια συντήρηση του εξοπλισμού σύµφωνα µε τις οδηγίες του     
     κατασκευαστή και ενδεικτικά αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα :


ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 14 Η/Ζ
	Φίλτρα Αέρος κινητήρα 

	Φίλτρα Λαδιού 

	Φίλτρα Πετρελαίου

	Φίλτρα Νερού

	Λάδια λιπάνσεως κινητήρα 

	Ψυκτικά υγρά

	Ιμάντες δυναμό και Ιμάντες κίνησης κινητήρα (τάνυσμα ή και αντικατάσταση εάν απαιτείται)  



Τα ανταλλακτικά που θα προσφέρουν οι διαγωνιζόμενοι θα είναι καινούργια εργοστασιακά ή ισοδύναµα και πλήρως συµβατά µε τα εργοστασιακά και θα τύχουν της έγκρισης της Τεχνικής Υπηρεσίας της ΔΕΥΑΧ. 
Τα λάδια και τα ψυκτικά υγρά θα είναι επώνυμα (π.χ. SHELL, AVIN, BP).  
Στο ετήσιο βασικό τίµηµα κατά τα παραπάνω, περιλαμβάνονται οι πάσης φύσεως φόροι και κρατήσεις, οι αποζημιώσεις του απασχολούμενου στο έργο προσωπικού του ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ καθώς και οι υπέρ αυτού ασφαλιστικές εισφορές στα ταµεία κύριας και επικουρικής ασφάλισής του, οι δαπάνες μεταφοράς αυτού στο έργο προκειμένου να παρασχεθούν οι εν λόγω υπηρεσίες, το κόστος χρήσης μηχανικών και λοιπών μέσων κατά την υλοποίηση της παρούσας σύµβασης, το κέρδος του ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ, τα γενικά του έξοδα και κάθε άλλη δαπάνη που ρητά δεν αναφέρεται στην παρούσα. Στο τίµηµα της προσφοράς θα περιλαμβάνονται όλα τα απαραίτητα ειδικά εργαλεία και συσκευές που απαιτούνται για την εκτέλεση των εργασιών.

ΑΡΘΡΟ 3: ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΟΚΡΙΣΗΣ - ∆ΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ  
[bookmark: _GoBack]Με τον όρο «Πλήρης Λειτουργία του Συστήματος (ΠΛΣ)» θα εννοείται εφεξής η λειτουργική κατάσταση αυτού κατά την όποια : 
• Όλα τα Η/Ζ είναι σε ετοιμότητα και ικανότητα αυτόµατης λειτουργίας όταν τούτο ζητηθεί . 
Οι βλάβες των Η/Ζ διακρίνονται σε : 
• Μικρές βλάβες, που δεν επηρεάζουν την Πλήρη Λειτουργία του Η/Ζ . 
• Μεγάλες βλάβες, που εμποδίζουν την Πλήρη Λειτουργία του Η/Ζ και αυτό  δεν λειτουργεί.  
Ο χρόνος ανταπόκρισης σε βλάβη και η προσέλευση Τεχνικού του «ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ» θα είναι : 
• εντός εικοσιτεσσάρων (24) ωρών το πολύ, σε περίπτωση Μικρών βλαβών  
• εντός δύο (2)  ωρών το πολύ , σε περίπτωση Μεγάλων βλαβών 
από την ώρα λήψεως της αναγγελίας της βλάβης ανεξάρτητα αν η κλήση γίνει εντός ή και εκτός του ωραρίου εργασίας της ΔΕΥΑΧ, δηλαδή καθ όλο το εικοσιτετράωρο συµ̟εριλαµβανοµένων Κυριακών και Αργιών. Η αναγγελία της βλάβης θα γίνεται τηλεφωνικώς και γραπτώς µέσω FAX ή email, εφόσον το τελευταίο είναι εφικτό , από την Τεχνική Υπηρεσία της ΔΕΥΑΧ. 
 
Ο χρόνος έναρξης των εργασιών αποκατάστασης μιας βλάβης θα είναι : 
• εντός 24 ωρών το πολύ, από την ώρα αναγγελίας μικρής βλάβης 
• εντός δύο (2)  ωρών το πολύ, από την ώρα αναγγελίας μεγάλης βλάβης 
• Σε περί̟τωση μεγάλης βλάβης µε την άφιξη του «ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ» στο χώρο των
  εγκαταστάσεων του συστήματος στην ΔΕΥΑΧ, θα ακολουθηθεί η διαδικασία που 
  περιγράφεται στο άρθρο 12 της παρούσης Σύµβασης 
  («∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΒΛΑΒΩΝ».)

Ο ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την καλή συντήρηση και ασφαλή λειτουργία του εξοπλισμού. Εάν κατά την εκτέλεση των εργασιών συντήρησης ή αποκατάστασης βλαβών το προσωπικό του ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ από ελλιπή εμπειρία, κακοτεχνία ή άλλη οποιαδήποτε αιτία προκαλέσει βλάβη ή δυσλειτουργία σε υ̟ποµονάδες η στο σύνολο του συστήματος του Η/Ζ, ο ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ θα φέρει ακέραια την ευθύνη για την αποκατάσταση της ζηµίας ακόµη και αντικατάσταση των μονάδων που υπέστησαν ζηµία µε έξοδά του. 
Σε περί̟τωση µη έγκαιρης τήρησης των ως άνω χρόνων απόκρισης, θα συνεπάγεται την σε βάρος του αναδόχου επιβολής ρήτρας ίσης µε το 5% του ετήσιου συμβατικού τιµήµατος.




ΑΡΘΡΟ 4: ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  
Ο ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ θα είναι υποχρεωμένος να προσφέρει προληπτική και επιδιορθωτική συντήρηση στις παρακάτω περιπτώσεις : 
1. Βλαβών που οφείλονται αποδεδειγμένα στην κακή χρήση των μηχανημάτων ή βλαβών που οφείλονται σε λάθος επιλογή ή αστοχία υλικών. 
2. Μεγάλων φυσικών καταστροφών ή βανδαλισµών, όπως π.χ. πλημμυρών, σεισµών και κεραυνών (ανωτέρα βία). 
Στην περί̟τωση 2 και εφ’ όσον τούτο απαιτηθεί από την ΔΕΥΑΧ, ο ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ θα προσφέρει τις υπηρεσίες αποκατάστασης βλαβών στον εξοπλισµό έναντι των τιµών που προβλέπονται στον αντίστοιχο συμπληρωμένο από εκείνον πίνακα (Β) του εντύπου «Οικονοµική Προσφορά».

ΑΡΘΡΟ 5: ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  
5.1. Προλη̟τική συντήρηση : 
Προς αποφυγή βλάβης του Η/Ζ καθώς και για διαπίστωση της καλής λειτουργίας και χρήσης του, ο ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ θα προβαίνει σε προληπτική συντήρηση  ως ορίζει ο κατασκευαστής αυτού, ήτοι: 
• Ανά δύο μήνες θα γίνεται για κάθε Η/Ζ έλεγχος καλής λειτουργίας. Αυτή θα πραγματοποιείται κατά τις εργάσιμες ηµέρες και ώρες. Κατά συνέπεια για κάθε Η/Ζ θα γίνονται συνολικά πέντε (5) έλεγχοι καλής λειτουργίας ανά έτος. 
• Μία φορά το χρόνο για κάθε Η/Ζ, θα γίνεται η ετήσια γενική συντήρηση η οποία θα περιλαμβάνει και όλα τα απαραίτητα ανταλλακτικά που περιγράφονται στο άρθρο 2 της παρούσης.  
• Το σύνολο των συντηρήσεων κατά συνέπεια στη διάρκεια ενός έτους θα είναι εβδομήντα (70) προληπτικοί και δεκατέσσερις (14) ετήσιοι. Με την υπογραφή της σχετικής σύµβασης ο ανάδοχος θα αποστείλει επιστολή στην οποία θα αναφέρει αναλυτικά το ακριβές χρονοδιάγραμμα συντηρήσεων το οποίο θα είναι κατανεμημένο ομοιόμορφα σε όλο το έτος και θα εγκριθεί από την αρµόδια Τεχνική Υπηρεσία.  
 
5.2. Η τηλεφωνική υποστήριξη δεν θα χρεώνεται επιπλέον από τον ΑΝΑ∆ΟΧΟ.

ΑΡΘΡΟ 6: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΑΝΑ∆ΟΧΟ 
Η ΔΕΥΑΧ θα παρέχει στον ΑΝΑ∆ΟΧΟ τα παρακάτω: 
1. Άδεια εισόδου στον χώρο εγκατάστασης του εξοπλισμού. 
2. Άνετη  πρόσβαση και κατάλληλα μέσα κοντά στην περιοχή που βρίσκεται ο εξοπλισμός. 
3. Είσοδο και άδεια χρήσεως όλων των πληροφοριών που ο ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ θεωρεί αναγκαία για να γίνει η συντήρηση του εξοπλισμού. 
Το αρµόδιο Τεχνικό Τµήµα της ΔΕΥΑΧ θα είναι παρόν κατά το χρονικό διάστηµα που το τεχνικό προσωπικό του ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ θα προσφέρει τις υπηρεσίες του. 
Το προσωπικό του ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ δεν θα εισέρχεται και δεν θα παραμένει στον χώρο εγκατάστασης των μηχανημάτων εάν δεν του χορηγηθεί άδεια εισόδου από το αρµόδιο Τµήµα και δεν επιβλέπεται η εργασία του .

ΑΡΘΡΟ 7: ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
Τα ανταλλακτικά που θα απαιτηθούν για περιπτώσεις αποκατάστασης βλαβών και δεν αποτελούν αντικείμενο του παρόντος διαγωνισµού και θα τιμολογούνται ξεχωριστά. Η εγκατάσταση των ανταλλακτικών θα γίνεται αποκλειστικά από τον ΑΝΑΔΟΧΟ κατόπιν γραπτής έγκρισης από τη ΔΕΥΑΧ.

ΑΡΘΡΟ 8: ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΕΥΑΧ – ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 
Ο ανάδοχος θα εκτελέσει τις εργασίες της Σύµβασης υπό την επίβλεψη της ΔΕΥΑΧ. Η επίβλεψη αυτή αφορά τον έλεγχο της τήρησης από τον Ανάδοχο, των όρων της σύµβασης και γενικότερα των συμβατικών του υποχρεώσεων, αλλά σε καµία περί̟τωση δεν απαλλάσσει τον Ανάδοχο από τις ευθύνες του για παραλείψεις ή σφάλµατα κατά την εκτέλεση των εργασιών. Ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την αρτιότητα των Εργασιών του, σύµφωνα µε τους κανόνες της επιστήμης και της τεχνικής. Κάθε ελάττωµα ή έλλειψη στην εκτέλεση των Εργασιών, διορθώνεται από τον ανάδοχο σύµφωνα µε τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη και τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις. 
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εφαρμόζει κάθε εντολή, οδηγία και υπόδειξη της ΔΕΥΑΧ που απορρέει από τους όρους της Σύµβασης. Οι εντολές των επιβλεπόντων της Σύµβασης δίνονται στον ΑΝΑ∆ΟΧΟ εγγράφως.  
Το προσωπικό του ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ, που θα είναι σε ετοιμότητα, θα δηλώνεται ονοµαστικά µε αριθµούς κινητού τηλεφώνου ή σταθερού συνεχούς λειτουργίας. Η ΔΕΥΑΧ θα καλεί τον ΑΝΑ∆ΟΧΟ στα τηλέφωνα αυτά και αποστέλλει και ΦΑΞ ή email, εάν αυτό είναι εφικτό, ζητώντας  την παρουσία του προσωπικού στις εγκαταστάσεις της. Σ περίπτωση κατά την οποία δεν απαντά στα δηλωθέντα  τηλέφωνα θα επιβάλλεται από την ΔΕΥΑΧ ποινική ρήτρα ίση µε το 10% του ετήσιου συµβατικού τιµήµατος.

ΑΡΘΡΟ 9: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
Α) Προγραμματισμένη συντήρηση µ̟πορεί θα εκτελείτε κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (πρωινή – απογευματινή βάρδια). 
Β) Κατά την υπογραφή της παρούσας ο ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ υποχρεούται να προσκοµίσει αναλυτικό ετήσιο πρόγραµµα συντήρησης και ελέγχων στον εξοπλισµό. Για τον προγραμματισμό ο ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ θα λαµβάνει υπόψη του ότι το πρόγραµµα πρέπει να είναι κατανεμημένο σε όλο το έτος.  
Γ) Η ΔΕΥΑΧ  έχει το δικαίωµα οποτεδήποτε να ζητά α̟πό τον ΑΝΑ∆ΟΧΟ αλλαγές στο Πρόγραµµα συντήρησης σύµφωνα µε τις ανάγκες της. Οι αλλαγές αυτές θα κοινοποιούνται εγγράφως α̟πό την ΔΕΥΑΧ στον ΑΝΑ∆ΟΧΟ τουλάχιστον προ πέντε (5) εργασίμων  ηµερών α̟πό την ισχύ του νέου προγράμματος.

ΑΡΘΡΟ 10: ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΒΛΑΒΩΝ 
1) Ο ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ θα δέχεται κλήση για βλάβη α̟πό τον Επόπτη της σύµβασης της ΔΕΥΑΧ στο κινητό τηλέφωνο που διαθέτει ή σε σταθερό τηλέφωνο των δικών του εγκαταστάσεων και είναι υποχρεωμένος να ευρίσκεται στο σηµείο της βλάβης σε χρόνο όχι μεγαλύτερο αυτού που προβλέπεται στο άρθρο 3  «ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΟΚΡΙΣΗΣ». 
2) Αµέσως µετά την άφιξή του ο ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ µέσω σταθερού τηλεφώνου θα ενημερώνει το αρµόδιο Τεχνικό Τµήµα της ΔΕΥΑΧ. 
3) Ο ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ θα πραγματοποιεί τις επισκευές στο συντομότερο δυνατό χρονικό διάστηµα. 
4) Ο ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ θα παραδίδει τον εξοπλισµό σε κατάσταση λειτουργίας και θα φροντίζει για την απομάκρυνση α̟πό τον χώρο εργασίας των εργαλείων, αναλώσιµων και ανταλλακτικών . 
5) Ο ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ θα συμπληρώνει τα σχετικά έντυπα και θα καταγράφεται η ώρα αποκατάστασης της βλάβης. 
6) Επίσης είναι υποχρεωμένος να δώσει γραπτή εκτίµηση του κόστους εάν ζητηθεί α̟πό τη ΔΕΥΑΧ. 
7) Αποκατάσταση βλάβης  µε εναλλακτικές λύσεις. 
Σαν τρόπος αντιμετώπισης του προβλήματος συχνά µ̟πορεί να επιλεγεί  µια εναλλακτική λύση που αποκαθιστά  προσωρινά την λειτουργία του Η/Ζ  ενώ συγχρόνως ο ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ εξετάζει την οριστική επίλυση του προβλήματος. Σε περί̟τωση που οι εργασίες επισκευής εκτιµάται ότι θα υπερβούν τις 48 ώρες, τότε ο ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ υποχρεούται να μεριμνήσει για την τοποθέτηση εφεδρικού Η/Ζ, εφόσον υπάρχουν οι κατάλληλες προϋποθέσεις για την προσωρινή εγκατάσταση του στον ευρύτερο χώρο εγκατάστασης του Η/Ζ που έχει την βλάβη. Ο ανάδοχος υποχρεούται να έχει 2 Η/Ζ standby στο σύνολο των 14 Η/Ζ του παρόντος διαγωνισµού. 
8) Ο τρόπος πληρωµής του ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ για  περιπτώσεις εκτάκτων βλαβών θα είναι ο ακόλουθος: Ο Επόπτης της Σύµβασης α̟πό πλευράς ΔΕΥΑΧ θα πιστοποιεί µετά το πέρας των εργασιών του τον αριθµό  του προσωπικού του ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ, καθώς και τον συνολικό χρόνο που απασχολήθηκε. Ο συνολικός χρόνος θα αρχίζει α̟πό τη στιγµή που το συνεργείο του ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ θα προσέρχεται στις εγκαταστάσεις της ΔΕΥΑΧ. Πιστοποίηση θα γίνεται επίσης και για των αριθµό και τις τιµές των ανταλλακτικών που πιθανόν να χρησιμοποιηθούν για την αποκατάσταση της βλάβης.

ΑΡΘΡΟ 11: ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΕΥΑΧ 
Α) Η ΔΕΥΑΧ θα ελέγχει μέρος ή το σύνολο των εργασιών προγραμματισμένης ή έκτακτης συντήρησης που εκτελεί ο ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ στον προς συντήρηση εξοπλισµό. 
Β) ∆ύο μήνες πριν α̟πό τη λήξη της σύµβασης η ΔΕΥΑΧ θα προβεί σε λεπτομερή επιθεώρηση όλου του συντηρούμενου εξοπλισμού. Όλες οι ελλείψεις που θα βρεθούν ως α̟ποτέλεσµα αυτής της επιθεώρησης, θα αποκατασταθούν α̟πό τον ΑΝΑ∆ΟΧΟ εντος 30 ηµερών α̟πό την ημερομηνία της επιθεώρησης. Ο ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ θα είναι υπεύθυνος για την όποια απώλεια διαθεσιμότητας στον εξοπλισµό που θα προκληθεί α̟πό τις εργασίες που θα ακολουθήσουν απο την επιθεώρηση. Καθυστερήσεις ή παραλείψεις θα έχουν ως α̟ποτέλεσµα την επιβολή ποινικής ρήτρας ίση µε το 5% του ετήσιου συµβατικού τιµήµατος.
ΑΡΘΡΟ 12 : ΕΝΤΥΠΑ ΠΟΥ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΕΥΑΧ ΚΑΙ 
                    ΤΟΝ ΑΝΑ∆ΟΧΟ 
Α) Έντυπο συντήρησης προτυ̟πωµένο και µε χώρο για παρατηρήσεις, το οποίο θα εγκριθεί α̟πό τη ΔΕΥΑΧ 
Β) Ο ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ θα είναι υποχρεωμένος να συμπληρώνει σε ηλεκτρονική µορφή αναφορές για βλάβες και την αποκατάσταση τους και να τις αποστέλλει µε ηλεκτρονικό τρόπο στην επιβλέπουσα Υπηρεσία. 
 
ΑΡΘΡΟ 13: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΛΗΣ
                   ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ Η/Ζ. 
Οι  εργασίες που θα εκτελούνται ανά περί̟τωση  φαίνονται στον πίνακα του παραρτήματος Α και θα εκτελούνται ανά περί̟τωση α̟πό τον ΑΝΑ∆ΟΧΟ. 
Σε περί̟τωση που ο ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ εκτός των παραπάνω εργασιών εκτιµήσει, βάση της εμπειρίας του, ότι θα πρέπει να γίνονται και κάποιες επιπλέον αυτών, θα πρέπει να τις αναφέρει προκειμένου να ενταχθούν και αυτές στο ετήσιο πρόγραµµα.  
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	Ι Ω Α Ν Ν Η Σ   Τ Σ Α Π Ω Ν Η Σ
	

	ΠΤ. ΜΗΧ/ΓΟΣ – ΜΗΧ/ΚΟΣ
	ΝΙΚΟΣ ΣΜΠΙΛΙΡΗΣ

	ΔΙΠΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Ν.
	ΗΛ/ΓΟΣ – ΜΗΧ/ΚΟΣ



                 










	Α/Α
	ΕΡΓΑΣΙΕΣ
	
	Α
	Β

	Α.
	ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ

	1
	Έλεγχος στάθμης και κατάστασης ελαίου
	
	Χ
	

	2
	Έλεγχος αγωγών, κολάρων και καθαρισμός αναθυμιάσεων 
	*
	Χ
	

	3
	Έλεγχος ακροδεκτών και κυκλώματος βαλβίδας πιέσεως
	
	Χ
	

	4
	Ένδειξη οργάνου πιέσεως
	
	Χ
	

	5
	Αλλαγή λαδιού και φίλτρου λαδιού
	
	
	Χ

	Β.
	ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ

	1
	Έλεγχος λειτουργίας φλοτέρ και ένδειξης στάθμης καυσίμου
	
	Χ
	

	2
	Έλεγχος αγωγών και κολάρων και οπής αερισμού δεξαμενής
	
	Χ
	

	3
	Καθαρισμός προφίλτρου και αποστράγγιση νερού
	*
	Χ
	

	4
	Έλεγχος πεταλούδας και συνδέσεων ρυθμιστή στροφών(governor)
	
	Χ
	

	5
	Αλλαγή φίλτρου καυσίμου
	
	
	Χ

	6
	Έλεγχος ανυψωτικής αντλίας, αντλίας υψηλής πίεσης και μπέκ
	
	ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ

	Γ.
	ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΑΕΡΑ

	1
	Καθαρισμός φίλτρου αέρος
	
	Χ
	

	2
	Αλλαγή φίλτρου αέρος
	
	
	Χ

	3
	Έλεγχος αεραγωγών, κολάρων  και turbo κινητήρα 
	*
	Χ
	

	4
	Έλεγχος / καθαρισμός θυρίδων αερισμού γεννήτριας
	
	Χ
	

	Δ.
	ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΔΡΟΨΥΞΗΣ

	1
	Έλεγχος στάθμης και κατάστασης ψυκτικού υγρού
	*
	Χ
	

	2
	Έλεγχος αντλίας νερού, κολάρων, κυψελών ψυγείου
	*
	Χ
	

	3
	Έλεγχος ακροδεκτών και κυκλώματος βαλβίδας θερμοκρασίας νερού
	*
	Χ
	

	4
	Ένδειξη οργάνου θερμοκρασίας νερού
	*
	Χ
	

	5
	Έλεγχος ιμάντων
	*
	Χ
	

	6
	Αλλαγή ψυκτικού υγρού και φίλτρου νερού
	*
	
	Χ

	Ε.
	ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ

	1
	Έλεγχος υγρών και ακροδεκτών μπαταριάς 
	
	Χ
	

	2
	Έλεγχος καλωδιώσεων και συνδέσεων
	
	Χ
	

	3
	Έλεγχος ιμάντος alternator και  Έλεγχος μίζας 
	
	Χ
	

	4
	Μέτρηση τάσης φόρτισης μπαταριών:A)από alternator Β) από φορτιστή
	
	Χ
	

	5
	Έλεγχος ενδεικτικών λυχνιών και οργάνων πίνακα Η/Ζ
	
	Χ
	

	ΣΤ.
	ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ

	1
	Έλεγχος συνδέσεων και καλωδιώσεων
	
	Χ
	

	2
	Έλεγχος διακόπτη φορτίου και πεδίου ισχύος 
	
	Χ
	

	3
	Ένδειξη βολτόμετρου A.C : L1-L2/L2-L3/L3-L1 
	
	Χ
	

	4
	Ένδειξη βολτόμετρου A.C : L1-N/L2-N/L3-N
	Φ
	Χ
	

	5
	Ένδειξη βολτόμετρου A.C : L1/L2/L3
	
	Χ
	

	6
	Ένδειξη συχνόμετρου
	
	Χ
	

	Ζ.
	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ

	1
	Έλεγχος και ρύθμιση βαλβίδων κινητήρα
	
	ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ

	2
	Έλεγχος εξάτμισης και αντικραδασμικών βάσεων
	
	Χ
	

	3
	Έλεγχος προθερμαντήρα νερού και ρύθμιση θερμοστάτη
	*
	Χ
	

	4
	Περιποίηση Η/Ζ
	
	Χ
	


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 
Διάστημα Ελέγχων : 
ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΣ (Α) : Κάθε δυο μήνες 
ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ (Β) : Κάθε δώδεκα μήνες   
Σύμβολα: (*) = εάν υπάρχει, (Φ)= Έλεγχος υπό φορτίο



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β

Τα Ηλεκτροπαραγωγά Ζεύγη (Η/Ζ) που διαθέτει η υπηρεσία είναι σύµφωνα µε τον παρακάτω πίνακα, µε την Εφεδρική Ισχύ τους.
 
	Α/Α
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η/Ζ
	ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ

	Δ.Ε. ΧΑΛΚΙΔΑΣ

	1
	CUMMINS - CUMMINS150 KVA
	Α/Σ "Α"

	2
	 DEUTZ - 72,5 KVA
	Α/Σ "Γ"

	3
	DEUTZ - 73 KVA
	Α/Σ "Δ"

	4
	CUMMINS – CUMMINS - 38 KVA
	Α/Σ "ΒΟΥΡΚΟΥ"

	5
	26 KVA
	Α/Σ "ΚΑΝΗΘΟΥ"

	Δ.Ε. ΝΕΑΣ ΑΡΤΑΚΗΣ

	6
	JOHN DEREE - 30 KVA
	Α/Σ "Α1-ΠΑΡΑΛΙΑΣ"

	7
	JOHN DEREE - 150 KVA
	Α/Σ "Α2-ΣΑΝΤΕ"

	ΛΕΥΚΑΝΤΙΟΥ - ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ - ΛΑΜΨΑΚΟΥ

	8
	JOHN DEREE - MARELLI MOTORI - 30 KVA
	Α/Σ "Α1"-ΛΕΥΚΑΝΤΙΟΥ

	9
	YANMAR – MECALTE - 22 KVA
	Α/Σ "Α2"-ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ

	10
	PERKINS - LEROY-SOMER - 30 KVA
	Α/Σ "Α3"- (ΜΑΝΤΡΙ)

	11
	PERKINS - LEROY-SOMER - 30 KVA
	Α/Σ "Α5"-ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ

	12
	YANMAR – MECALTE - 11 KVA
	Α/Σ "Α3'"-ΛΑΜΨAKOY ΤΟΠΙΚΟ",

	ΚΕΝΤΡΟ ΛΥΜΑΤΩΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ

	13
	GEMKO ADW - 550  KVA 550   DAEWOO
	ΔΚΛΧ

	14
	VOLVO PENTA - 250 KVA
	ΚΛΧ
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